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uadro de Cargas
i 6 4 2 1ab Circuito Descrigdo Esquema| Método v lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. | Fases | Se¢do | Disj
= IT I I "I deinst. | (V) 20 | 25 | 80| 100] 900]1400 [2100 |5500 | (W) (mm?) | (A)
SALA REUN'A O 1 Recepgéo + Sala de Reunido + Sala Fisioterapia F+N+T B1 220V 10 15 1750 S 25| 16.0
;<{> 2 Sala Administrativa + Sala Epagri F+N+T B1 220V 2 8 850 R 25| 16.0
climatizador UN1 3 Sala Nutrigdo + Piscologo + Banheiros F+N+T B1 220V 4 9 1000 R 25| 16.0
12000 Btus 4 Tomada Climatizador F+N+T B1 220V 2 2800 S 4.0 | 25.0
5 Tomada Climatizador F+N+T B1 220V 1 1400 S 4.0 | 25.0
“ 6 Tomada Climatizador F+N+T B1 220V 2 1800 R 4.0 | 25.0
climatizador = 7 Tomada Climatizador F+N+T B1 220V 2 1800 R 4.0 | 25.0
12000 Btus 8 Reserva F+N+T B1 220V - R - | - [EQUILBRIO [5450 | R ]
TOTAL F+N+T B1 220 V 16 32] 4 3 11400] R+S | 10.0] 40.0|DE CARGAS [5950 | S |
OBS: -PARA OS ELETRODUTOS QUE NAO ESTAO ESPECIFICADOS EM PROJETO
1 [ ﬁ_T ﬁ.l_ T‘T \\ SERA ADOTADO UM DIMENCIONAMENTO DE @3/4".
I > * A \
climatizador 2 climatizador m Simbologia
9000 Btus V I V 5000 Btus L L === PONTO DE LUZ FLUORESCENTE 2X40w NO TETO
ﬁ_T J'IE‘F DIAGRAMA UNIFILAR —Pi | PONTO DE LUZ NA PAREDE (ARANDELA)
i @ LUMINARIA P/ FLUORESCENTE 25w - SOBREPOR TETO
P (281@WT0707 1/67\* <® | INTERRUPTOR CAMPAINHA h=1,10m
IRC. 01 1615 W 5 iz isi i
1o oo ‘ i 'U'SF S( ) Recepgdo + Sala de Reunido + Sala Fisioterapia _O INTERRUPTOR SIMPLES h=1,10m
i TOTAL DA MEDIGAO = 63680 W 16 A ' <D | INTERRUPTOR DUPLO h=1,10
‘ ‘ CIRC.02 /™, ‘ 7‘ }T (1790 W) sala Administrativa + Sala Epagri o
SALA FISIOTERAPIA - | | L5 R D |INTERRUPTOR TRIPLO h=1,10m
X 2A ' - | TOMADA COM INTERRUPTOR h=1,10m
{ EDIFICACAO/AMBIENTES g ‘ % J_CIRC. 03 /™ ‘ ‘} }T R(4200 W) Sala Nutrigéo + Piscologo + Banheiros 'l> TOMADA SIMPLES h=0.30m
4.0 .
EXISTENTES g bR 25A | 18> | TOMADA PARA EXAUSTOR h=2,10m
w 4#10.0mm? ‘ CIRC. 04 /™ % T (5500 W) Tomadas Climatizadores ,
1 ﬁ_T ﬁT Z | CONDUTORD 1" t ° s > | TOMADA MEDIA h=1,10m
I PVCRIGDO | \ sA | " ) | PONTO DE ESPERA P/ TV_h=0,30m
. CIRC.05 / (7500 W) Tomadas Climatizadores
i vem existente | T O—HW [P/ CLIMATIZADOR 9000 BTU - (900 w) h=2,20m
| ‘ KA ' | P/ CLIMATIZADOR 12000 BTU - (1200 w) h=2,20m
JcIRC.08 4 1/T (7500 W) Tomadas Climatizadores D
| | R PONTO PARA INTERNET h=0,30m
| | circ. 06 ﬁj | ) (500 W) o > | PONTO PARA TELEFONE h=0,30m
i ' N 1 LT R Tomadas Climatizadores T—| CAIXA DE DISTRIBUICAO DE TELEFONE
4,
g e W | CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
SALA SALA EPAGRI “E==="| QUADRO DE MEDICAO
AB CD
ADMINISTRATIVA I LT |A-FASE, B-NEUTRO, C-COMANDO, D-TERRA
I 1 | . 1 1 1 1 ‘ —
— ELETRODUTO EMBUTIDO NO FORRO
ELETRODUTOS ——  ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
———  ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE/TETO
— —  TUB. PVC RIGIDO ENTERRADO NO PISO (TELEFONE)
PROJETO ELETRICO
Escala: 1/75
@ TAMPA CONCRETO ARMADO
ALCA DE FERRO o1/2”
I | i ] ——— : ; : ! 10, = 60 110
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il 80
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9 EDIFICACAO/AMBIENTES
S - EXISTENTES @ , ,
g PVC 020, PVC 020,
g PREFEITURA DE CUNHATAI/SC - UNIDADE DE SAUDE
PVC 9 25 mm
ENDERECO OBRA:
£ £ u 3 ui u iras, -Cu i
j j Rua Jodo Sehnem esquina com a Rua das Palmeiras, Centro - Cunhatai/SC
s S
B4 g i
SA || & & ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
KDEI]\:}NISTRATIVA
1 200 %
- } [ } [ | [ I } [ - ,élé PVCo20mm | PVC 0 20 mm i S — -
| | R4 % Municipio de Cunhatai CUNHATAI - s¢
Caixa de Inspegdo o 3 3 - CNPJ: 01.612.116/0001-44
©
. ©
PVC @ 40 mm ) ] -
pR ET H I DR AN ITARI ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO: DATA: ESCALA:
OJETO 0SS O 7 _
E la: 1/75 MAIO. 2020 Indicada
scaia: @
by
§ PATRICIA KELLY ALBRECHT DORN DESENHO: PRANCHA:
6.};, . Arquiteta e Urbanista Patricia Dorn
CAU A99379-4
& VISTA ISOMETRICO e
g Escala: 1/75 CONTEUDO: AREA: o
:ro!eto El.etrlco, o Ampliacdo: 138,11 m? U n I a
rojeto Hidrossanitario; ] 5
Acessos: 201,64 m
Detalhes;
DIREITOS AUTOM\S RESERVADOS. - DECRETO JFEDERAL Ne 23.569 DE | I/ 2/33.; LEI FEDERAL N¢ 5.194 DE 24/| 2/66. - LE\fEDERAL Ne 5.988/73. (REGULAMENTA O DIREITO AUTORAL)
RESOLUCAO N¢ 205 DE 30/12/70 DO CONFEA. (ETICA PROFISSIONAL) - RESOLUCAO N2 218 DE 29/06/73 DO CONFEA (ATRIBUICOES PROFISSIONAIS) - RESOLUCAO N2 221 DE 29/08/74 DO
CONFEA (AO AUTOR DO PROJETO CABE O DIREITO DE VISTORIAR PERIODICAMENTE A EXECUCAO DA OBRA).
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