
SANITÁRIO MASCULINO

SANITÁRIO FEMININO
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TUBO CONCRETO Ø60
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Fossa Séptica

Filtro Anaeróbio

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ESCALA: 1/75

TV 

50mm

TV 

50mm

P

V

C

 

Ø

 

5

0

 

m

m

PVC Ø 40 mm

TUBO CONCRETO Ø60

Vala de Infiltração

Calha de coletora

Filtro Anaeróbio
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Detalhe dos furos no fundo

falso do filtro Anaeróbio

Escala 1/25

Tubo de Limpeza Ø150

Fundo falso com furos de

Ø2,5cm a cada 15cm

Calha de coletora

05 Lajes Removíveis em Segmento A=0,40m²

cada - NBR 7229 / 93 item 5.14 letra d)

05 Lajes Removíveis em Segmento A=0,40m²

cada - NBR 7229 / 93 item 5.14 letra d)

Calha de coletora

Entrada esgoto 100%

Tubo PVC Ø100mm

Filtro Anaeróbio

Vutil=6480L

Fossa Séptica

Vutil=7200L

DETALHE DA FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO

Tubo de Limpeza Ø150

Tubo de Limpeza Ø150

Entrada esgoto

pré-tratado

Tubo PVC Ø100mm

Saída de água filtrada

DBO5,20=60
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05 Lajes Removíveis em

Segmento A=0,40m² cada.

05 Lajes Removíveis em

Segmento A=0,40m² cada.

Detalhe 01

Malha pop de ferro 20x20 - Gerdau

Concreto 3:1

Slump 0

Cimento ARI RS - resistente

ao sulfato

Espesura 5cm fundo  e lateral

Detalhe 02

Lateral - Encaiche

Malha de ferro 20x20

Fundo falso

furado do filtro

Espesura 5cm

em concreto

armado ferro 

1
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Rejunte de argamassa e aditivos

Brita nº 03

Joelho Ø100mm

Saída de água filtrada

DBO5,20=60

filtro anaeróbio

150x75x120

Detalhe 01

Detalhe 02

Fundo Falso

Tubo PVC Ø100mm

Fluxo do Liquido

placa furada

Cap Ø150mm
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Leito Filtrante

Pedra nº 03

0.6
0

Calha de coletora

Nivel de saida da fossa

cx de decantação

160x80x150

Entrada esgoto 100%

Tubo PVC Ø100mm

Corte aa'

ESCUMA

LIQUIDO

Lodo

NA

Joelho 100mm

Cap Ø150mm
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Joelho 100mm

Rejunte de argamassa e aditivos

Leito Filtrante

Pedra nº 03

Impermeabilização

(Sela água ou similar)

2.0
0

DIMENSIONAMENTO FOSSA SÉPTICA

V= 1.000 + N x (C x T + K x Lf)

N= 8 Bacias Sanitárias

C= 480

T= 0,83

K= 94

Lf= 4,0

V= 1.000 + 8 x (480 x 0,83 + 94 x 4,0)

DIMENSIONAMENTO FILTRO ANAERÓBIO

V= 1,6 x N x C x T

N= 8 Pessoas

C= 480

T= 1,17

V= 1,6 x 8 x 480 x 1,00

V= 6144,0 Litros

V= 7195,2 Litros

DIMENSIONAMENTO VALA DE INFILTRAÇÃO

A= (N x C)

CI

A=8x480

60

A= 64,00m²

N= 8 Bacias Sanitárias

C= 480

CI= 60

H = 200cm (PROFUNDIDADE ÚTIL)

C = 240cm (COMPRIMENTO)

L = 150cm (LARGURA)

V. GERAL ADOTADO = 7200 Litros

H = 120cm (PROFUNDIDADE ÚTIL)

C = 300cm (COMPRIMENTO)

L = 180cm (LARGURA)

V. GERAL ADOTADO = 6480 Litros

H = 250cm (PROFUNDIDADE ÚTIL)

C = 500cm (COMPRIMENTO)

L = 400cm (LARGURA)

A. GERAL ADOTADO = 65,00 m²

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Instalações Sanitárias;

Detalhes do Sistema de tratamento;

Legenda.

Linha Cambará - Interior - Cunhataí/SC

DESENHO:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.  -   DECRETO FEDERAL Nº 23.569 DE 11/12/33.  -  LEI FEDERAL Nº 5.194 DE 24/12/66.   -   LEI FEDERAL Nº 5.988/73.  (REGULAMENTA O DIREITO AUTORAL)
RESOLUÇÃO Nº 205 DE 30/12/70 DO CONFEA. (ÉTICA PROFISSIONAL)   -  RESOLUÇÃO Nº 218 DE 29/06/73 DO CONFEA (ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS)  -  RESOLUÇÃO Nº 221 DE 29/08/74 DO
CONFEA (AO AUTOR DO PROJETO CABE O DIREITO DE VISTORIAR PERIODICAMENTE A EXECUÇÃO DA OBRA).

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PRANCHA:

01/02

ENDEREÇO OBRA: 

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO: 
ÁREA:

DATA:

ESCALA:

 Indicada

PATRÍCIA KELLY ALBRECHT DÖRN

Arquiteta e Urbanista

CAU A99379-4

Patrícia Dorn

PREFEITURA DE CUNHATAÍ/SC

Município de Cunhataí 

CNPJ: 01.612.116/0001-44  

Área Total Edificação  - 749,67m²

Área do Lote -10.469,91 m²

JUN. 2020
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