MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

1. Apresentacao:
O presente memorial técnico tem por finalidade descrever as principais
caracteristicas técnicas referentes a projeto de substitui¢do de iluminacao publica Vapor
Sédio para LED 180W, compreendendo parte da Avenida 4 de Julho e Avenida 29 de

setembro e parte da Rua dos Pioneiros, Rua Sao Carlos ¢ Rua Sdo Francisco, de

propriedade de M UNICIPIO DE CUNHATAI, na sede do municipio.

2. Especificacdes Técnicas:

A rede projetada prevé o atendimento das Avenidas e Ruas existentes, ficando o
remanejamento de postes para melhorar o fluxo de vefculos e a iluminagao para

melhoria da qualidade no trafego de veiculos e pedestres nesse local.

Foram adotadas como referéncia chaves como: FU: 49013 e FU: 49127,
existentes préximos do local e de propriedade da permissiondria CERACA -
Cooperativa Distribuidora de Energia Vale do Araca.

O levantamento da rede foi feito no local observando-se as caracteristicas de
condicdes do terreno e tragado da rua para facilitar a execugao.

Os materiais a serem empregados na execugdo da obra deverdao ser de
comprovada qualidade e conforme especificagdes da ABNT.

Os servigos deverao ser executados de acordo com O projeto, seguindo as
normas e especificacdes da Padronizagio Brasileira e da permissiondria CERACA =
Cooperativa Distribuidora de Energia Vale do Aracd de modo a que o sistema possa

operar com seguranga € eficiéncia.

3. Caracteristicas da rede Primaria:

O projeto em pauta, estd sendo alimentado por rede trifdsica em média tensao,

com condutores de Aluminio 3#04CAA-23,1kV, em toda a sua extensao.

4. Caracteristicas da rede Secundaria:
A alimentagao das Ruas e Avenidas a ser readequada a iluminagao, estd sendo
alimentada por condutores em tensao secunddria pela rede trifdsica 3F+N, composta de

cabo multiplexado 3x1 x50+50mm?2, 3#4(4)CA, 3#2(2)CA e 3#1/0(1/0)CA.
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Os condutores de baixa tensao foram dimensionados de maneira a ter-se no final

dos ramais, uma queda de tensao sempre inferior a 3% de acordo com 0 que determina a

norma para projetos de redes urbanas novas.

Sera utilizada montagem de estruturas em baixa tensdo para rede secundaria,

com cabos multiplexados, fixados em postes de concreto tipo duplo “T” e “circular”,

com altura de 10 e 11 metros, conforme projeto.

5. Caracteristicas das luminarias:
A rede projetada prevé o atendimento de 34 lumindrias de iluminagdo publica.

As mesmas a serem substituidas, serd do tipo oval fechada com policarbonato, com

braco de 3 metros e lampada vapor LED 180W, ambas com comando individual com

relé fotoelétrico.

6. Transformador:
A demanda das 34 lampadas serd atendida pelos transformadores existentes no

local.

7. Aterramento:
O neutro da rede secundéria devera ser aterrado no final dos ramais através da

implantacdo de no minimo 01 (uma) haste de aterramento do tipo Copperweld

5/8”x240mm, interligada com cabo de cobre nu, 07 fios, bitola 25mm?”.
)
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Requerente: MUNICIPIO DE CUNHATAI - SUBSTITUICAO DE ILUMINAGAO PUBLICA

Endereco: CUNHATAI/SC
Escopo: Relacdo de materiais da lluminagdo Publica

Seq. Produto Und| Qtdade | P. Venda Total

1 |ARRUELA QUADRADA PC 62,00 0,80 49,60
2 |BRACO GALVANIZADO ILUMINACAO TIPO CISNE 3M PC 31,00 140,00 4.340,00
3 |CINTAS/FERRAGEN S/CONEXOES UN 1,00 400,00 400,00
4 |CONECTOR PERFURANTE PEQUENO 10-95 PC 10,00 8.40 84,00
5 |CONECTOR TIPO A PC 70,00 6,90 483,00
6 |CONECTOR TIPO B PC 15,00 4,50 67,50
7 |FIO DE COBRE SILICONE 2,5MM 500° 750V BRANCO | MT | 200,00 4,00 800,00
8 |FIO DE COBRE SILICONE 2,5MM 200° 750V PRETO MT | 200,00 4,00 800,00
9 |FITA AUTO FUSAO 10m PC 6,00 15.90 95.40
10 |FITA ISOLANTE PRETA 10m PC 10,00 3,00 30,00
11 |LUMINARIA PUBLICA LED 180W PC 34,00 | 1.090,00 37.060,00
12 |PARAFUSO MAQ 16X200MM PC 15,00 7,90 118,50
13 |PARAFUSO MAQ 16X250MM PC 15,00 8.50 127,50
14 |PARAFUSO MAQ 16X300MM PC 32,00 10,70 342,40
15 |MAO DE OBRA P/ESTRUTURAS DE REDE UN| 149,20 60,00 8.952.12

VALOR TOTAL DA ILUMINACAO 53.750,02
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